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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

OP1
0P2
OP3
OP4
OPS
OP6
AW1
AW2
EW1
Ew2
EW3

np. LENA LIGHTING S. A. MADERA Il LED 30W 480x480 OPAL 4000K

np. LENA LIGHTING S. A. 628207 COMPACT LED EVO N 3800Im PLX 840 (32W) IP65
np. LENA LIGHTING S. A. 628283 COMPACT LED EVO N 4800Im PLX 840 (42W) IP65
np. LENA LIGHTING S. A. 632365 SMART LED EVO Z 1420mm 2450im PRM 840 (20W)
np. LENA LIGHTING S. A. 950056 DIONE LED PLUS 1450Im 840 (13W)

np. LENA LIGHTING S. A. 950377 DIONE LED PLUS 2550Im 840 (22W)

np. LENA LIGHTING S. A. §50034 DOT CS LED 2W 250im NM AT

np. LENA LIGHTING S. A. §50218 DOT CSC LED 2W 260im NM AT

np. EWAKUACYJNA HYBRYD PROFIL LED JEDNOSTRONNA MONTAZ DO SCIANY
np. EWAKUACYJNA HYBRYD PROFIL LED DWUSTRONNA MONTAZ NA ZWIESZAKU
np. EWAKUACYJNA ZEWNETRZNA HYBRYD -20°C IP65
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tacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny
10/16A, 250V, pit

Przycisk instalacyjny 1-biegunowy swiecznikowy
10/16A, 250V, pit
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UStUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK

E&r=300Ix

91-463 Lodz, ul. Lagiewnicka 54/56

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY

370Ix

4

W CZESCI PARTERU BUDYNKU PRZYCHODNI
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GORNA" W £ODZI
93-472 £ODZ, ul. ODRZANSKA 29
dz. nr ewid. 323/14, 323/18, 325/1, 325/3, 325/8, 325/9, 325/10, 325/16
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Inwestor:

Ewil &

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GORNA" W £ODZI
93-252 £6dz, ul. Felinskiego 7

Braza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: . . L.
mgr inz. Michat Spiewak

- upr. w spec. elektrycznej. nr LOD/3434/PWBE/17
Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Basta

- upr. w spec. elektrycznej. nr 211/89/\WL

Tytut rysunku:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
RZUT PARTERU

Data opracowania:

maj 2019

skala: nrrys.

1:100 1

ZADANIE INWESTYCYJNE
ZMIENIAMY PRZYCHODNIE PRZY ul. ODRZANSKIEJ 29
Il ETAP PRAC INWESTYCYJNYCH - BUDZET OBYWATELSKI




