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T2/13

LEGENDA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO:
> Gniazdo 230V ogolne 16A

2+ Gniazdo 230V P44 16A

K+ Gniazdo 230V komputerowe 16A

T1/2 - numer obwodu

T3/93hH

Uwagi

- zestawy gniazd w gabinetach montowaé na wysokosci 0,3m od posadzki

- zestaw gniazd w rejestracji montowaé w listwach DLP nad blatem

- gniazda ogdlnego zastosowania montowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki

- ghiazda w salach rehabilitacyjnych montowaé na wysokosci 0,3m od posadzki
- gniazda do wiréwek montowaé na $cianie na wysokosci 0,3m

oraz dodatkowo utozy¢ w posadzce peszel w migjscu usytuowania urzadzen
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Temat opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
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ZADANIE INWESTYCYJNE
ZMIENIAMY PRZYCHODNIE PRZY ul. ODRZANSKIEJ 29
Il ETAP PRAC INWESTYCYJNYCH - BUDZET OBYWATELSKI




