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PASEK LED - PODSWIETLENIE WNEKI

L

RJ45
RJ11_H

LEGENDA

1

Aw1
Ew1

Oprawa np. LENA LIGHTING S. A. 628481 COMPACT LED EVO P
4800Im PLX 840 (42W)

LENA LIGHTING S. A. 628047 COMPACT LED EVO N
2950Im PLX 840 (24W)

LENA LIGHTING S. A. CAPELLA LED PLUS Z
1650Im PLX 840 (15W)

Oprawa np. LENA LIGHTING S. A. 628085 COMPACT LED EVO N
4800Im PLX 840 (42W) posiadajgca atest higieniczny

Oprawa np. LENA LIGHTING S. A. 550218 DOT CSC LED 2W 260Im NM AT

Oprawa np. EWAKUACYJNA
np. HYBRYD PROFILED JEDNOSTRONNA MOCOWANA DO SCIANY

® lampka sygnalizacyjna

g

tacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny
10/16A, 250V, plt

e Przycisk instalacyjny 1-biegunowy swiecznikowy

10/16A, 250V, p/t

Esr=505Ix - srednie natezenie oswietlenia podstawowego

Eawmin=1Ix - minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego

Dy
5+
KOk

RJ45_}
RJ11_F

UWAGA
Zestawy gniazd uktada¢ we wspélnych ramkach

Gniazdo 230V ogdlne 16A

Gniazdo 230V 1P44 16A

Gniazdo 230V komputerowe 16A

Gniazda internet, telefon

INWESTOR MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
"GORNA" W tODZI
UL. FELINSKIEGO 7, 93-252 tODZ

NA 11 PIETRZE

LODZI

TEMAT
AT wania] PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEKI

NA PRACOWNIE RTG W BUDYNKU PRZYCHODNI
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO " GORNA" W

INWESTYCJI

FILIA

ADRES MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
"GORNA" W tODZ|

UL. RZGOWSKA 170, 93-311 £ODZ

DZ.NR 382/1,382/2,382/3,382/4
OBREB G-28

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

przedmiot rysunku
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH
PRACOWNIA RTG, Il PIETRO

DATA JEDNOSTKI SKALA NR RYS.

kwieciefi 2019 cm 1:50 O \_

projektant
inst. elekiryczne

mgr inz. Michat Spiewak podpis:
specj. elekiryczna. upr. nr LOD/3434/PWBE/17




