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Inwestycja w zdrowie pacjenta - nowe miejsce
swiadczenia ustug medycznych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej przy

ul. Paderewskiego 6

Branza:

ELEKTRYCZNA

Jedn. projektowa:

INWESTPROJEKT P-1

ul. Lagiewnicka 54 / 56,
91- 463 Lods

inwestprojekt@4web . pl
www.iplodz.pl

Temat:

" Przebudowa fragmentu istniejgcego obiektu
handlowo - ustugowego w todzi na potrzeby
Przychodni POZ

Przycisk instalacyjny 1-biegunowy pojedynczy
& 10r16A, 250V, pi

W Przycisk instalacyjny 1-biegunowy $wiecznikowy
10/16A, 250V, p/t

Jf Przycisk instalacyjny 1-biegunowy schodowy
10/16A, 250V, p/t

e czujnik obecnosci

E$r=505Ix - natgzenie oéwietlenia podstawowego
Eawmin=1Ix - natezenie oswietlenia awaryjnego
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TYP

ES-SYSTEM AMARO 320 LED 43W P44 Z MODULEM AWARYJNYM
ES-SYSTEM AMARO 320 LED 43W IP44

ES-SYSTEM CANOS 190 LED 24W Z MODULEM AWARYJNYM

ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 LED 27W IP66

ES-SYSTEM FLAT 595 LED 43W

ES-SYSTEM FLAT 595 LED 43W + RAMKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO
ES-SYSTEM QUADRA 2 LED 215 23W Z MODULEM AWARYJNYM
ES-SYSTEM QUADRA 2 LED 215 23W

ES-SYSTEM FX35 MP 1012 19W GORA/DOL

ES-SYSTEM MATE Q 80 10W

ES-SYSTEM LUMI LUN 1x1 VWD TA 1H ATI IP65
ES-SYSTEM MONITOR 1 LED-HO 4x1 WD TA 1H ATI -20°C + PUSZKA

ES-SYSTEM MONITOR 1 LED TA 1H ATI IP40
ES-SYSTEM MONITOR 2 LED TA 1H AT! IP40

( Podstawowej Opieki Zdrowotnej)
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£6dzZ, ul.Paderewskiego 6
dz. nr ewid. 498/1, ¢
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